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AutoCAD SHX Text
 1.箱体本体

AutoCAD SHX Text
     (1).箱体外壳的材料以 2mm的304不锈钢或者SMC(增强纤维不饱和聚酯型材料)或者GRC材料(玻璃纤维增强水泥)制造而成，外壳应有足够的机械强度，

AutoCAD SHX Text
 在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。若选用带电动操作机构的开关，开关箱外壳适当加宽，预留PT和自动化终端的安装位置。

AutoCAD SHX Text
 (2).箱体外壳应有喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，涂层部分不应小于150μm并应均匀一致。表面覆盖涂层应有牢固的附着力。箱壳至少15年不褪色、不生锈。

AutoCAD SHX Text
     (3).外壳颜色应与周围环境相协调，箱壳表面应有明显的反光警示标志。

AutoCAD SHX Text
     (4).户外开关箱的门开启角度应大于120°，并设定位装置。门应有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，铰链应采用内铰链,箱门应有

AutoCAD SHX Text
 装设暗锁，并设外挂锁孔。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，当其关上时。应满足对外壳规定的防护等级。

AutoCAD SHX Text
     (5).箱体顶盖的倾斜度不应小于3°，并应装设防雨檐。

AutoCAD SHX Text
     (6).箱体密封良好，防腐蚀、防小动物，正确封堵胶泥(洞口宽度超过20mm时使用环氧树脂板托底) , 外壳防护等级不低于IP3X。

AutoCAD SHX Text
 2.电气设备安装

AutoCAD SHX Text
     (1).开关设备应符合南方电网公司企业标准10kV_SF6环网柜、10kV户外开关箱、12kV固体绝缘环网柜等开关设备技术规范要求，可配断路器、负荷开关

AutoCAD SHX Text
 及负荷开关－熔断器组合电器。

AutoCAD SHX Text
     (2).户外开关箱（含专用、公用）箱内开关及户内公用开关设备应采用10kV箱式固定式交流金属封闭开关设备(全封闭、全绝缘)和真空开关设备，分支

AutoCAD SHX Text
 全部带开关，分支数不应超过6分支。

AutoCAD SHX Text
     (3).箱内负荷开关为三工位合、分、接地SF6负荷开关或真空负荷开关，箱内断路器为SF6断路器和真空断路器。气箱及带电部分防护等级防护应达到IP67以上。

AutoCAD SHX Text
 （IP67：防尘等级为6-完全防止灰尘侵入；防水等级为7-防止浸水时水的侵入，浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏）。

AutoCAD SHX Text
     (4).SF6开关(含断路器)配置带刻度值的SF6气体压力计（兼做充气孔），SF6其他应符合GB12022相关规定。

AutoCAD SHX Text
     (5).带电指示器应采用插拔式，具有验电和二次核相功能，其安装位置应便于观察。

AutoCAD SHX Text
     (6).用户专用进线开关设备应装设继电保护装置（设电流速断、定时限过流、零序电流保护），该装置应具备可靠切除用户设备故障（短路、接地）功能，

AutoCAD SHX Text
以防止用户设备故障出门。

AutoCAD SHX Text
     (7).开关设备应具备完善的五防联锁功能(要求机械联锁) ,负荷开关以及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。

AutoCAD SHX Text
 3.防雷与接地装置

AutoCAD SHX Text
     (1).户外开关箱的接地系统应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求，箱体外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地，接地

AutoCAD SHX Text
 导体和接地连接应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。

AutoCAD SHX Text
     (2).规定或需要触及的各回路中所有部件均应能事先接地。箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于

AutoCAD SHX Text
 两个，并应有明显的接地标志。

AutoCAD SHX Text
 4.标识、铭牌

AutoCAD SHX Text
     (1).柜体的操作面板应有清晰、完善、与柜内元件接线相对应的接线图，以及开关操作步骤说明。负荷开关、断路器、熔断器、刀闸及接地等符号应符合GB/T4728规定。

AutoCAD SHX Text
     (2).箱门内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。

AutoCAD SHX Text
     (3).所有主要零配件均应有铭牌，并安装在容易看到的位置。

AutoCAD SHX Text
     (4).铭牌内容应符合GB/T 11022和JB/T 10840相关内容要求，铭牌应耐久清晰、易识别；正常运行器件，应能看请出各功能单元的铭牌。
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开关设备设计说明
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开关设备设计说明
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AutoCAD SHX Text
一、高压技术要求：

AutoCAD SHX Text
1、新建高压环网柜按全绝缘全封闭-12型金属外壳环网柜而设计，电缆下进下出线。

AutoCAD SHX Text
2、计量柜安装电度表及电力负荷控制装置，计量CT采用0.2S级，计量PT采用0.2级。计量室门、计量CT及PT二次接线端子盒应配有供电部门的铅封

AutoCAD SHX Text
装置口。计量装置及负荷控制装置由供电局提供。计量柜应预留足够位置安装计量装置，计量仪表面板装观察孔。

AutoCAD SHX Text
3、断路器（柜）要求4秒热稳定电流 25kA，动稳定电流、短路关合电流 63kA；负荷开关（柜）要求4秒热稳定电流 20kA，动稳定电流、短路50kA。

AutoCAD SHX Text
4、断路器进线柜装设定时限过流、速断、零序跳闸保护；变压器单元负荷开关出线柜带熔断器对变压器予于保护。

AutoCAD SHX Text
5、断路器额定电流不小于630A，断路器带手动/电动操作机构，操作电源DC110V采自UPS不间断直流电源装置。

AutoCAD SHX Text
6、当配变与进线侧避雷器的距离不能满足过电压保护要求时，应在母线上加装电站型避雷器。

AutoCAD SHX Text
7、高压柜必须满足“五防”要求，排例次序如图正视。

AutoCAD SHX Text
8、所有电气设备金属外壳均可靠接地接地电阻不大于4欧姆。

AutoCAD SHX Text
9、图中所列成套设备和电气元件的型号规格仅供参考，实际选用时应根据需要确定，但必须符合《业扩导则》及相关技术规范及标准要求。
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说明: 1、本图为电缆埋管敷设图（行车），管排列形式:3层4列，其他埋管排列形式根据《电缆埋管敷设图（行车）规格尺寸表》选择相应尺寸。 《电缆埋管敷设图（行车）规格尺寸表》选择相应尺寸。 选择相应尺寸。 2、开挖时根据土质类型进行放坡，按剖面要求放坡，如Ⅲ类土（坚土）1层2列人工开挖时，D<1.5，W2=W1，2层2列人工开挖时，D>1.5，W2=W1+D*0.66，     W2=W1+D*0.66，        在电缆沟开挖至足够深度后，把沟底土层夯实，找平后，才捣垫层混凝土层。 4、电缆管必须保持平直，管与管之间保持50mm间距，每隔2米利用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，单联管枕利用管梢组合成多层多列的排管方式,    施工中防止水泥及砂石漏入管中，覆土前电缆管端口必须用管盖封好。 5、建议使用单条管长度6米。电缆管廊中的蜂窝管，宜采用蓝色且具备阻燃功能的管材，宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 的蜂窝管，宜采用蓝色且具备阻燃功能的管材，宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 ，宜采用蓝色且具备阻燃功能的管材，宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 且具备阻燃功能的管材，宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 ，宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 宜将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。 与其他电力管区分。    空置电缆管应用实心管塞塞住。 6、管沟每隔50 80米（现场具备条件的应取最大值）和转弯处宜设相应工作井。 7、电缆通道上，每隔15米左右设置电缆标志牌或每隔20米安装电缆标志桩。 8、本图按路面自行修复设计，若路面为市政修复则需回填至与路面平齐。 9、垫层地基土的容许承载力 80kN/m2时，垫层需做加固处理。 10、当埋深不足要求时，排管采用混凝土包封，参见“B-B剖面”图。

AutoCAD SHX Text
单联管枕正视、侧视图

AutoCAD SHX Text
单联管枕组合示意图

AutoCAD SHX Text
蜂窝管

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Ⅳ类土（砂砾坚土）

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
Ⅲ类土（坚土）

AutoCAD SHX Text
Ⅰ、Ⅱ类土（松土、普通土）

AutoCAD SHX Text
坑内作业

AutoCAD SHX Text
人工挖土（m）

AutoCAD SHX Text
放坡起点深度（m）

AutoCAD SHX Text
土壤类别

AutoCAD SHX Text
机械挖土（m）

AutoCAD SHX Text
1:0.5

AutoCAD SHX Text
1:0.33

AutoCAD SHX Text
1:0.25

AutoCAD SHX Text
坑上作业

AutoCAD SHX Text
1:0.33

AutoCAD SHX Text
1:0.75

AutoCAD SHX Text
1:0.25

AutoCAD SHX Text
1:0.67

AutoCAD SHX Text
1:0.1

AutoCAD SHX Text
1:0.33

AutoCAD SHX Text
C20混凝土

AutoCAD SHX Text
当采用承插或卡扣连接时

AutoCAD SHX Text
才采用该混凝土包封

AutoCAD SHX Text
电缆埋管敷设图（10kV）（行人）

AutoCAD SHX Text
中压电缆埋管敷设图（行车）规格尺寸表（mm）

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
1347

AutoCAD SHX Text
1295

AutoCAD SHX Text
644

AutoCAD SHX Text
372

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DN200*8

AutoCAD SHX Text
DN150*8

AutoCAD SHX Text
DN200*8

AutoCAD SHX Text
DN150*8

AutoCAD SHX Text
980

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
1891

AutoCAD SHX Text
1619

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1735

AutoCAD SHX Text
1515

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1188

AutoCAD SHX Text
916

AutoCAD SHX Text
644

AutoCAD SHX Text
644

AutoCAD SHX Text
372

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
水平（列）

AutoCAD SHX Text
垂直（层）

AutoCAD SHX Text
管排列形式

AutoCAD SHX Text
DN200*8

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
W 

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
DN150*8

AutoCAD SHX Text
电缆导管规格型号

AutoCAD SHX Text
管枕尺寸表（mm）

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
644

AutoCAD SHX Text
DN200*8

AutoCAD SHX Text
DN150*8

AutoCAD SHX Text
2125

AutoCAD SHX Text
1905

AutoCAD SHX Text
1540

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
2436

AutoCAD SHX Text
2164

AutoCAD SHX Text
1712

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
372

AutoCAD SHX Text
1320

AutoCAD SHX Text
1440

AutoCAD SHX Text
1685

AutoCAD SHX Text
1892

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-13

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


£0.00

BHAM 216

—w
_j FHET 916
/
#4844 .50x50x2500
N
L 5000 |
/A A
HAAHE
FeghERS AT
L
$16 S $16 #16
>  \m T | |
210 %{ L 3120 R {{ S
RIREH - ) APES
1:10 li 16 1:10
L50x5
16 PP
Wkt 77
*__am__+ 5 B B
i€z AR SEL S FhWkIE
*OR %
% % & A# A | 4 E 34 () £
L ARERA L50x5,L=25M | % 6 pas
BAAT A 016 * 30 s
—_— TS 916,L=1.5M * Ras

ST /T

fiAtE

5000

e/ L/

500 , 500

W

1 BRAMEREBMERTATAR | SHA AR EXTATI 0K SR ARFETERAH TR EER SERANEEDRAL
HROHENTI000KE | HEBREEBRES AR THUERERATA A HRI Sl .

1) WA .

2) THEREETRRMG R LY | A TRAARAREAEHM.

3) TRABEA | BEANLASFRER.

2 APER N EMITANTO 6%, EHAREHE R 16 BN .

3 APHRBEE | ATESERFESE SN TRRESE  BOKETRNTI208k, BEREFNTRZA  BEER
BRI R AET&.

4, FABEROFAEENER BERNHEARE.

5. MAHREEEREAER  REE FEAZREEBDREL  REFAFE.

6. FHHER 16 BALAI EE—RERMER.

7. #8016 AT AL ANFE WG ZATERE | BRI EERERTE | SIMKEEAT2008X , 550 5%
K,

KIH

R
b &

%—{)-‘m L TI—
P, v AL

CAD 4 B $35

, o i 5 ‘\i I ;\
T p - MR EHRMNERE

YRR TR AR T sominseanmseiinih T 2
; —
i
i

c024-06 || %

P2AA 0 i (D2024055-D01-14



AutoCAD SHX Text
沿电缆沟每隔5米打一个

AutoCAD SHX Text
箱变基础平面

AutoCAD SHX Text
接地沟施工图

AutoCAD SHX Text
L50x5

AutoCAD SHX Text
引出支线连接

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
回填土

AutoCAD SHX Text
水平地极与垂直连接

AutoCAD SHX Text
接地体

AutoCAD SHX Text
地表回填土

AutoCAD SHX Text
室外地坪

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
交叉处连接

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
水平地极连接

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
镀锌圆钢 Φ16

AutoCAD SHX Text
镀锌角铁 L50x50x2500

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
地极大样图

AutoCAD SHX Text
镀锌圆钢 Φ16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
说明: 1、箱式地网接地电阻要求不大于4欧，线路分支箱接地电阻要求不大于10欧,拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求,当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻率小于100欧米时，计算接地电阻满足要求，若达不到要求宜采用下列方法降低防接地电阻： 宜采用下列方法降低防接地电阻： 1）加大地网范围。 2）可将接地体埋于较深的低电阻土壤中，也可采用井式或深钻式接地极。 3）可采用降阻剂，降阻剂应符合环保要求。 2、水平地极埋深为室外地坪下不小于0.6米，至地面设备构架用φ16圆钢引出。 ，至地面设备构架用φ16圆钢引出。 3、水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于120毫米，焊接厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。 4. 所有焊接驳口采用连续双面焊.搭接处应做圆弧处理。 5、钢件敷设完毕在确定无虚焊，漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后洒水夯实。 6、引出地面的φ16圆钢必须引至每一设备及构架处。 7、地线φ16圆钢引出点必须从两侧引至箱变接地排，具体引出按实际情况而定，引出长度要大于200毫米，待安装时与设备连接。

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
材   料   表

AutoCAD SHX Text
符 号

AutoCAD SHX Text
名  称

AutoCAD SHX Text
规  格

AutoCAD SHX Text
单 位

AutoCAD SHX Text
数 量

AutoCAD SHX Text
总重量(kg)

AutoCAD SHX Text
备  注

AutoCAD SHX Text
角钢垂地极

AutoCAD SHX Text
L50x5，L=2.5M

AutoCAD SHX Text
条

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
热镀锌

AutoCAD SHX Text
圆钢水平地极

AutoCAD SHX Text
φ16

AutoCAD SHX Text
米

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
热镀锌

AutoCAD SHX Text
圆钢引出线

AutoCAD SHX Text
φ16,L=1.5M

AutoCAD SHX Text
热镀锌

AutoCAD SHX Text
条

AutoCAD SHX Text
箱变接地网要求图

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-14

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


_A
%]

I ST B

FHRR%

@ AR 1:10 @ 15 @ T 1.5

T2
R
2 125 T4 (C4)
— EBM12X30 95mm2 #EHT
- <
£0.00 8 T4 40X4
ET R
_Tf (4) #izsurERR 1S B) w15
A—A#EE 1-50
whE
% % #i# By KE| 4 B
- RERT 95mm?2 Al 2
| BHSERATEAVRAA PRRARETEARATARRER BAMEIFEAT0 8K, BAN ne W20 | A | 2 |HHeH
HEADRAL  EREENF 000K, BEEERANEFL. s BW-95 | * |15
0. ASAB AN, AT | ATE S B A, BOKRTR 148 o2 | 4| 2 |wems
M10EK, BEERFAORA SEREATAEN. BUE TEATREHEREIANBATA. o YV R R v

3+ RARUEHREN R H ERTATLR | ZETHUERE Y HIRE , ¥k,
4. BHETI LAFR oI 6 RHEN, BEANF200mm KEFH%AE.

RAER A TR AR AT sswsamsress 1| 418 0

0 &
S LS X -
B EAEIADH A

/r/r\ ‘\ \ ‘\
o Pt N

<. v Wl -

#irﬁ\ H #| 2024-06 | @ £ |CD2024055-D01-15

S
==
| s | | =



AutoCAD SHX Text
箱变和接地体的连接图

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-15

AutoCAD SHX Text
说明: 1、接地装置是人工直线形接地网，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求, 接地网埋深不宜小于0.8米。接地沟内回填砂质粘土，土壤电阻率小于100欧米，回填后需洒水分层夯实。 2、地网接地体按材料表中镀锌钢材规格，水平接地体驳接点，水平面与垂地极连接点必需焊接，接口长度不得小于120毫米，焊接厚度不小于8毫米，驳接焊接确定无虚焊、漏焊后，驳接处需除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。 3、箱式变电站地网接地电阻要求不大于4欧，若达不到要求需加扩大地网范围，增加接地体。 4、接地线引上线需采用φ16镀锌圆钢，预留不小于200mm长度引出地面。16镀锌圆钢，预留不小于200mm长度引出地面。

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A-A剖面图 1:50

AutoCAD SHX Text
地网图 1:50

AutoCAD SHX Text
预埋圆钢

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
侧面放大图  1:10

AutoCAD SHX Text
黄黑相间涂漆

AutoCAD SHX Text
M12*30螺栓

AutoCAD SHX Text
95mm2铜线端子

AutoCAD SHX Text
12号平垫圈（C级）

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
铜线端子 1:5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
铜线端子 1:5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
槽钢

AutoCAD SHX Text
箱体内部接地

AutoCAD SHX Text
槽钢接地

AutoCAD SHX Text
槽钢接地

AutoCAD SHX Text
箱体外部接地

AutoCAD SHX Text
箱变外壳接地带固定处 1:5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
镀锌编织线

AutoCAD SHX Text
名  称

AutoCAD SHX Text
单位

AutoCAD SHX Text
规  格

AutoCAD SHX Text
数量

AutoCAD SHX Text
铜线端子

AutoCAD SHX Text
螺栓

AutoCAD SHX Text
接地线

AutoCAD SHX Text
个

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
95mm2

AutoCAD SHX Text
个

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
M12*30

AutoCAD SHX Text
米

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
BVV-95

AutoCAD SHX Text
平垫圈

AutoCAD SHX Text
φ12

AutoCAD SHX Text
个

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
材料表

AutoCAD SHX Text
备  注

AutoCAD SHX Text
精制镀锌

AutoCAD SHX Text
精制镀锌

AutoCAD SHX Text
扁钢

AutoCAD SHX Text
40*4

AutoCAD SHX Text
米

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
热镀锌

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
 120

AutoCAD SHX Text
垂直地极

AutoCAD SHX Text
平垫圈%%C12

AutoCAD SHX Text
螺栓M12X30

AutoCAD SHX Text
箱变底部槽钢

AutoCAD SHX Text
引下线-40X4

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


7900

L
500 | 4900 EE
T, 4600 L !
( 7
=
O“L‘r
~B =18
WERRARERARY &=
weadyl60# 4
N ‘
3
1020 £0,00
_"_ugj
o] |
A
+0p0
<
200
)v ;..’:j"} /) \ LO_\‘_ = .
AR \ #rsuin
3
EN
BAZEATER
- 7900 .,
1000 4900 100
722010 ¢ 4600 t 96@200
+0.500 L=2600
+0.300 ;; 4 ;;?{2’
oo 28 D SER SR .
L AR 2R 7 o5 ot
8 %EM L .4 vl ‘
mases J[L | .
=1l o9 [r./b-.."'.‘gvj.'lufs:;mt 1... P .;:. s .45. e ﬂ. ata mi B
$126200 ~ C15 %1008
10500, 3900 LSUUm
A-A#aR

A -
1. ABRTUEAS, fgbkst.
O+ AREEAR %S ol >100KPo kit
3. ERTEERTNSERS | RSB R RTRRT AR,
4. RERXMKRCCORAR.
O. 4t#: #EC1O X0
W14 £ y=C1ON/mme
14 fy=310N/mme
0. B EEAELHE. Ak, £, TERFETTREIGEELRE.
7+ BRRER AR EERETATOMM | LFEAFRZFATIMM ,
R RESEAEREEREE .
8. Al LBk, ERWERAEREEREADE, BECOmm .
9. BNEREAATAR,
10, £RERENANELEA RENERNZ LRI E, AANZR
BuARARE NAAA.
11 ER T pB L RR A ERN | FRAAXITA R L RBFARE.

10 FRWREEAL O AU LARERE. £A2RH, ARNBHRETNT] D& $RELPRETIH) B A

13. BAHREXRFEGE. .

, 1500 3100 ' 1500,
LS00, 2600 500,
. 2600 ,
1 1
+0.500
—Z .
.
0,000
%%
=

VRN AR B TR A IR A A sisuresasnsszzas—g T % | HIE ‘9‘ **
# i3 <%5_ & it .
e s i DT 2 S00KkVA%TEHE
AWMk |y Wl -
B k| BAA B m| 2024-06 | @ & [CD2024055-D01-



AutoCAD SHX Text
800kVA箱变基础图

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-16

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期

AutoCAD SHX Text
基础说明：

AutoCAD SHX Text
1、本图尺寸以毫米计，标高以米计。

AutoCAD SHX Text
2、基础基底承载力按fak 100KPa设计。

AutoCAD SHX Text
3、基础预埋件尺寸为参考尺寸，具体实施时应按厂家订货尺寸为准。

AutoCAD SHX Text
4、设备基础采用C25砼现浇。

AutoCAD SHX Text
5、材料：垫层C15 基础为C25

AutoCAD SHX Text
         钢筋Ⅰ级 fy=210N/mm2

AutoCAD SHX Text
             Ⅱ级 fy=310N/mm2

AutoCAD SHX Text
6、图中预埋钢管之数量、规格、走向、预埋深度等亦可按实际需要设置。

AutoCAD SHX Text
7、槽钢底座对角线误差绝对值不大于5mm，上平面水平误差不大于3mm，

AutoCAD SHX Text
   设备底座与基础槽钢底座焊接固定。

AutoCAD SHX Text
8、为防止渗水，基础侧墙内外面及底面抹防水砂浆,厚度20mm。

AutoCAD SHX Text
9、接地网接地电阻不大于4欧。

AutoCAD SHX Text
10、基础应预留入孔以便安装人员进入基础小室安装进出电缆。基础小室底

AutoCAD SHX Text
   部应有排水排施，以免积水。

AutoCAD SHX Text
11、基础开挖时，如遇土质达不到设计要求时，请通知有关设计人员会同进行处理。

AutoCAD SHX Text
12、箱变四周宜留有1.5米以上的操作通道。条件受限时，箱变的操作通道不小于1.5米，非操作维护通道不小于0.8米。 

AutoCAD SHX Text
箱变基础槽钢

AutoCAD SHX Text
通风钢网

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
+0.50

AutoCAD SHX Text
4600

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
4900

AutoCAD SHX Text
以实际电缆数量及走向定

AutoCAD SHX Text
预埋电缆φ160管

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
电井

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
920

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1625

AutoCAD SHX Text
1225

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
箱式变基础平面图

AutoCAD SHX Text
A-A剖面图

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
3900

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Φ12＠200

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土100厚

AutoCAD SHX Text
-1.400

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
L=2600

AutoCAD SHX Text
预埋2[10

AutoCAD SHX Text
Φ6＠200

AutoCAD SHX Text
4600

AutoCAD SHX Text
4900

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
7900

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
内封不锈钢网8×8

AutoCAD SHX Text
φ130通风孔

AutoCAD SHX Text
砼预制块

AutoCAD SHX Text
240×300×1000

AutoCAD SHX Text
不锈钢20×20×1.0

AutoCAD SHX Text
1000×240

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
+0.500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
+0.500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
预埋电缆Φ150管

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
操作平台

AutoCAD SHX Text
7900

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
3100

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
B-B剖面图

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Φ12＠200

AutoCAD SHX Text
C15素混凝土100厚

AutoCAD SHX Text
-1.400

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
L=4600

AutoCAD SHX Text
预埋2[10

AutoCAD SHX Text
Φ6＠200

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
3100

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
+0.500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
+0.500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
高压进线

AutoCAD SHX Text
低压出线

AutoCAD SHX Text
13、电缆井根据实际需要布置。。

AutoCAD SHX Text
操作平台

AutoCAD SHX Text
操作平台

AutoCAD SHX Text
操作平台

AutoCAD SHX Text
+0.300

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
+0.300

AutoCAD SHX Text
+0.300

AutoCAD SHX Text
+0.300


CIS0X25K3 4mm B 50x50 gaE

RATIR
FLyL N
(4F) 4mmE 50x50 H150x5 BT FHNLN P % aalaa
FANAR i FE AT STE B LI
[J 50X25X3 LR AR A3 m = 2.550
Gk VSl LARRFAR gj— =
AR o 2550 S 0
‘5— - - |
o S
ST \7 2.450 S _ s| <
- ) g 38
5 : ‘| 5 il
S 3 18 S
o Q2 § 0.150
=] _I i - -
S 0.150 3 3
< — — +0.000
(T 1 150 800 | 800 | 800 | 800 | 800 1,50
S\ S 1 1 1 1 1 1
- - +0.000
800 | 800 | 800 | 800 | [150
j 800 | 800 4 800 4 800 | @ ®
@
@ @
8100
® ! ®
240
15, 210 |15
FRBRALATGA " S
o [ ERAER =
=|R= NG 2.0 B4R
SR L($)X30 (1)
B @ ~— G——@
P — L TN
ARSI 110
@ RpA T LR ®

P

1. EB G RBAG B REERATHEE 05 um) | Q +
TSRO SRR L R R ERE OMEEATHERE 20 um ) | RN RAEE B TR B RE R AR sususasanmiszies—g T 2| HIE 7~

-
P2

=
o=

0 KAWAREA] DAULWBEREEATTAE.
ABIRI  AENBEEETAT) 5k $BESPRETAT0 8% \ T RIcAD H A
<. v Wl —-

HARRARHNEELEFATI0 um : :
$og b T TEA RS BERE L FER

-}
S

P2AA 0 % c024-06 | @ % |CD2024055-D01-17

sar
E



AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-17

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期

AutoCAD SHX Text
门口一带严禁停放 车辆，堆放杂物等

AutoCAD SHX Text
止步 高压危险

AutoCAD SHX Text
说明: : 1.图中铁件均采用热镀锌防腐（热镀锌最小平均厚度105μm）， 图中铁件均采用热镀锌防腐（热镀锌最小平均厚度105μm）， 105μm）， ）， 现场焊接口镀锌破坏处统一采用冷喷锌处理（冷喷锌小平均厚度120μm）， 120μm）， ）， 并外涂聚氨酯封闭面漆一道厚度不小于20μm。 20μm。 。 2.箱变四周宜留有1.5米以上的操作通道并水平于箱变。 箱变四周宜留有1.5米以上的操作通道并水平于箱变。 1.5米以上的操作通道并水平于箱变。 米以上的操作通道并水平于箱变。 条件受限时，箱变的操作通道不小于1.5米，非操作维护通道不小于0.8米。1.5米，非操作维护通道不小于0.8米。米，非操作维护通道不小于0.8米。0.8米。米。

AutoCAD SHX Text
预装箱式变电站围栏平面图

AutoCAD SHX Text
预装箱式变电站围栏参考示意图

AutoCAD SHX Text
箱变 


150

100 100 100

80

|
100
80

e RS

0. 15mm

150
o
o

<

200

v50v

HL 48

400

15/|
l
el
=
=
=
&

250
]

200

100

BT IR
B B 40 17
’ kT

W

| ABRAEANRA | FRB A REA

D BESBEAES  MREART ANREPABLREZARLAH L T RERFATES KB &
EET WA R A S ERT RIS AN RS, AL BR0XEE— gttt

ot 3 ASBB AR NREANTATER A2 THIRA AN R LA R L E LT | KR

TRAGBABAE L AR AR S0 B 44 B HER 0K E— M7,

= N 4 FARRACOS TRERL Wl WERASICCFINS MM | B b, 8 A% 4 B AR
RIS 84 RIS A ﬂ‘zﬁ%%ﬂ%ﬁ@ﬁﬁ ER- iﬂ‘iﬁr&%%ﬁféf"

’fm#ﬁﬁfﬂfffﬂ, AR3mm &, )ﬁ‘-ﬁﬁﬁ[v&mﬁ Cr Eﬁ@ﬁﬁ? %mm%mm

BABA AR T ER

P2

73]

ﬁg;ﬂg IR TR E AR AR L ssaxnsszies—g T 2| HIE M

o=

K 'ﬁ
8 1 Ok VA3 5KV B A sk %’—@’MCAMJE &i% I Y e

% 3. ¥ - D] —

<&

#h
~1-3 AR RRARHE (CSC-10D-2001-03) ¥
B 2L A | #1| 2024-06 | B % |CD2024055-D01-18

S



AutoCAD SHX Text
标志桩应面图

AutoCAD SHX Text
电缆标志桩剖视图

AutoCAD SHX Text
力

AutoCAD SHX Text
电

AutoCAD SHX Text
缆

AutoCAD SHX Text
电缆标志桩平面图

AutoCAD SHX Text
电

AutoCAD SHX Text
电缆名称 标志桩

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
宽度标志桩

AutoCAD SHX Text
宽度标志桩

AutoCAD SHX Text
电缆线路标志桩埋设示意图

AutoCAD SHX Text
说明： 1.本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。 2.电缆线路路径标志桩，应设置在位于人行道和公路等通道之外的电缆线路上，也可用作标示位于野外，农田，绿化带及电缆转弯处的沉底敷设的电缆沟及埋管。在电缆走廊上，每隔20米安装一个电缆标志桩。 3.电缆线路路径标志牌,应设置在位于人行道路,行车道路下的沉底或浮面的电缆沟或电缆管的路面上,或设置埋设于电缆线路和路径正上方.分支处,转角处,终端处.电缆走廊上每隔10米设置一个电缆标示牌。 4.标志桩采用C25预料混凝土制作，桩面的符号及文字凹入5mm，涂红上漆。在电缆线路埋设路径处应用两根桩表示电缆路径的宽度,再用另一只桩表示电缆线路名称。 5.标示牌的基本形式为圆型白色底和不导边六边形及相应黑色黑体字. 标示牌的内容为高压电缆和一个放电图形。标志板的材料,采用3mm厚,牌的符号及文字为凸面冲压成型的不锈钢板面或铸铁面板制成。

AutoCAD SHX Text
电缆标志牌平面图

AutoCAD SHX Text
图2-1-3 电缆标志牌及标志桩 (CSG-10D-Z001-03)

AutoCAD SHX Text
南方电网10kV和35kV配网标准设计模块：

AutoCAD SHX Text
电缆标志牌及标志桩

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-18

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


& )& & &
\ \ \
T T 1] — T T T
Q @ o ©
w ] o ] AR
=iz =y
500 1000 ‘ 600 |
LY RN a4 A w5 e
=
AE
\II:I:I \II:I:I @ \ (ki s \
Q @ Q ©
%//@ ?LW B4 //@ oy
&N . =
> 1500 > 500 >500
YR MRA S TR AT HABE SR ERYTR
- —
12‘ gﬁﬁﬁiﬁ‘ﬁfwmmm PRI SR ) TS TR AR ssmuashansnaninin 7 ¢ | H10 | )
3. KESBCATIRESEARINE (OB 50289-98) Ax4xLH. BoE| g R %5
N eV E T 10K &4 55 M TR TATES M TR
L P ¥ S ) p—
g u| BEA [ #m| 2004-06 [ ®m & [CD2024055-D01-19



AutoCAD SHX Text
10kV电缆与室外地下设施平行接近施工图

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
2、图中所用单位均为毫米。

AutoCAD SHX Text
3、本图参照《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-98）有关条文绘制。

AutoCAD SHX Text
1、不允许将电缆平行敷设在管道的上面或下面。

AutoCAD SHX Text
电缆与建筑物平行

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
电缆与树木接近

AutoCAD SHX Text
灌木丛

AutoCAD SHX Text
乔木

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
 1000

AutoCAD SHX Text
电缆与电杆接近

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
 600

AutoCAD SHX Text
卡盘或电杆

AutoCAD SHX Text
电缆穿管与电信电缆平行

AutoCAD SHX Text
电缆与水管平行

AutoCAD SHX Text
电缆与石油煤气管平行

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
石油煤气管

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
水管

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
 500

AutoCAD SHX Text
电缆护管

AutoCAD SHX Text
电信电缆

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-19

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


ISNESHISVISHISISEISNISIIS)

i . WA B4

100,100

i B 4k

//

w4 £) 54N ()

ISNESISVISHISISNISVISVIS)

100100

Vv |74

REE 000 1000, - Bk fs. PRE,—

O
55007

PSRRI,
- ISYVSIISA

b4 ) S ()

>700

>700

ISNESNESISHISHESNISES VIS

i o S

ST TR F ST TR

\ Lk e 3 \

. 8K
//
w4 1) A% (<)

SISHISNISVSVIS NSNS IS AR
ME_ 0wy g0 =

W';é§fﬂlké?/:.;é§/.;}§§;"/52;' 2§§;

\ E \

et S 1000 :2 1000

7. fA. . PIRE.
KA. %A

//

B4 #4) SR ()

P
1. BB REE AR AR A L.
0. BPERETEATRENEH] S,
3 Tjﬁﬁ%%%%ﬁﬁ&ﬁ%ﬁ%iﬁ'ﬁ_rﬁ R g I\ \ e 1 i’ 11.
4. SRR TIARB RALRAR. IR ) TR A IRA T smusssnsincivion 18| 6180 5
5. YAEEEHB00 BXLLLE MbLEAEhTAERELAT 000 &4, BoOR| g, [® P
6. BBAIERELNRY LE AR EH, ELEAE>250%k. . YT 10KV w4 54X MT
7. B F AR, W TS M) R—
g u| BEA [ #m| 2004-06 | @ = [CD2024055-D01-



AutoCAD SHX Text
10kV电缆与管道交叉施工图

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
2、保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。

AutoCAD SHX Text
3、不允许将电缆平行敷设在管道的上面或下面。

AutoCAD SHX Text
1、括号内的管线对应的净间距为括号内的数值。

AutoCAD SHX Text
4、电缆周围的泥土不应含有腐蚀金属外皮的物质。

AutoCAD SHX Text
6、通讯电缆应埋设在电力电缆上面,有保护管时,垂直净间距 250毫米。

AutoCAD SHX Text
5、当水管管径为800毫米以上时,则电缆与水管的平行净间距应大于1000毫米。

AutoCAD SHX Text
7、图中所用单位均为毫米。

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
污、雨水、燃气、

AutoCAD SHX Text
保护板

AutoCAD SHX Text
砂或软土

AutoCAD SHX Text
 500

AutoCAD SHX Text
 700

AutoCAD SHX Text
电缆(直埋)与管道交叉 (一)

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
电信、给水

AutoCAD SHX Text
污、雨水、电信、中低压、

AutoCAD SHX Text
保护管

AutoCAD SHX Text
砂或软土

AutoCAD SHX Text
保护板

AutoCAD SHX Text
 700

AutoCAD SHX Text
 500

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
电缆(管沟)与管道交叉 (一)

AutoCAD SHX Text
燃气、给水

AutoCAD SHX Text
保护管

AutoCAD SHX Text
保护板

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
砂或软土

AutoCAD SHX Text
砂或软土

AutoCAD SHX Text
电缆

AutoCAD SHX Text
保护板

AutoCAD SHX Text
 500

AutoCAD SHX Text
 500

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 100

AutoCAD SHX Text
 700

AutoCAD SHX Text
 700

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
电缆(直埋)与管道交叉 (二)

AutoCAD SHX Text
电缆(管沟)与管道交叉 (二)

AutoCAD SHX Text
污、雨水、燃气、

AutoCAD SHX Text
电信、给水

AutoCAD SHX Text
污、雨水、电信、中低压、

AutoCAD SHX Text
燃气、给水

AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-20

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


1430

S 30 9 300 2 300 3 30 14, 20
1 1 1 1 1 1 1 ﬁfiﬁﬁﬁ
2 BREE [ S
9128200 )
0126200 |
910@200
1 2ARB A g
15k 9126200
~_ 258
A =
\é —iﬁ
900000 ij )
4L100/||, 240 4|, 649 ¥ 160 ¥ 649 4|, 240 4I,1004L )
LFHERAY B AIMEATEESLH (10kV ) B-BHEE
|T 1938 1»
=
B é Bl g~
| 4% &

1830

05 1100

¥ 240RDX

15F

S _C25%

EEEH, FX E%

C15%

o10@200 012@200

f 3% ) 3%,
100, 240 460 L 170 1 1, 170 1100, 240 1100,
1 A A a a1 A a A il

154.5

197
1845
1995

WATHAAHE

EF0150%

-
180 mm.

2. MR EN60PVC E AL A EALREAST0.5%.
SHTERAANELEE AL EX FRBERE , W EREN ST AR 2.

4 AEHKEBAITIM.

5. BIAFTRRI\ etk
6. ABfBEE BN B AR THHRERER AR,

50

LHHERAD B FIRETEESH (10kV) A-AHER

210

160

800

J00y, 170 |, L 170

} 004|, 240

FHHERAD B2 AREAEALHA (10kV) ATHEE
Kl 4% i B 4E &t
1| HHER 1100x300x100 % 5
2 | FHER cQL-1% 5 1 Rl teat At
3| wAxk —HGREAZER £ 1
4 |C15 Ik
5 |C25 I
6 | 010%% | HRB30O il AR
7 | o12%% | HRB30O il
8 | w\dwtk A 8

10 L|ﬂ 729 y 799 L 240 100, CSG=SG-10BYJ-PC2x2—/X
4 i A A A e N I;El’ﬂﬁ“ L L Ve /\_ = T W 5 2 b — b 2 &'\Vl—
LRHERAD B AL R (10kV) FEA YRR TR AR AR sominssansseines=k 1 8| B1H 0 B
¢ il g |CADHE i HRIERAC B AREAARSH (10K ) T4
AWMk |y Wl —-
g u| BPAA |8 m|2004-06 | m = [CD2024055-D01-21



AutoCAD SHX Text
CD202405S-D01-21

AutoCAD SHX Text
半预制装配式2层2列排管行人直线井（10kV）平剖面图

AutoCAD SHX Text
CSG-SG-10BYJ-PC2x2-ZX

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
名称

AutoCAD SHX Text
规格

AutoCAD SHX Text
数量

AutoCAD SHX Text
单位

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
半预制装配式2层2列排管行车直线井（10kV）材料清单

AutoCAD SHX Text
套

AutoCAD SHX Text
套

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
电缆支架

AutoCAD SHX Text
喇叭口构件

AutoCAD SHX Text
 CQL-Ⅰ型

AutoCAD SHX Text
一托二线整体式二层支架

AutoCAD SHX Text
预制圈梁

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
块

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1100x300x100

AutoCAD SHX Text
预制盖板

AutoCAD SHX Text
立方米

AutoCAD SHX Text
立方米

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
1.单位：mm。

AutoCAD SHX Text
2.井内设置 160PVC管集水口,纵向集水口坡度不少于0.5%%%。

AutoCAD SHX Text
3.施工后电缆井侧作业面宜先回填,压实后再作路面恢复，恢复后高度应与市政路面标高一致。

AutoCAD SHX Text
4.井盖板设置电缆标志牌。

AutoCAD SHX Text
5.管口处需预埋喇叭口构件。

AutoCAD SHX Text
6.本图仅供参考，应以产品具体尺寸放样及实际到货为准。

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
预制件材料

AutoCAD SHX Text
 12钢筋

AutoCAD SHX Text
 10钢筋

AutoCAD SHX Text
HRB300

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
C15

AutoCAD SHX Text
HRB300

AutoCAD SHX Text
公斤

AutoCAD SHX Text
公斤

AutoCAD SHX Text
个

AutoCAD SHX Text
现场砌筑材料

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
电缆管

AutoCAD SHX Text
市政路面

AutoCAD SHX Text
路面修复

AutoCAD SHX Text
回填石粉、夯实

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
市政路面

AutoCAD SHX Text
路面修复

AutoCAD SHX Text
回填，压实

AutoCAD SHX Text
C15砼

AutoCAD SHX Text
支架

AutoCAD SHX Text
预制圈梁

AutoCAD SHX Text
预制圈梁

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 10@200

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 10@200

AutoCAD SHX Text
C25砼

AutoCAD SHX Text
抹1:2水泥砂浆

AutoCAD SHX Text
15厚

AutoCAD SHX Text
C15砼

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 10@200

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 12@200

AutoCAD SHX Text
 10@200

AutoCAD SHX Text
C25砼

AutoCAD SHX Text
抹1:2水泥砂浆

AutoCAD SHX Text
15厚

AutoCAD SHX Text
半预制装配式2层2列排管行车直线井（10kV）A-A剖面图

AutoCAD SHX Text
半预制装配式2层2列排管行车直线井（10kV）B-B剖面图

AutoCAD SHX Text
半预制装配式2层2列排管行车直线井（10kV）平面图

AutoCAD SHX Text
喇叭口构件大样图

AutoCAD SHX Text
适用 150管

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
号

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
批

AutoCAD SHX Text
准

AutoCAD SHX Text
校

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
审

AutoCAD SHX Text
核

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
例

AutoCAD SHX Text
比

AutoCAD SHX Text
图

AutoCAD SHX Text
制

AutoCAD SHX Text
日

AutoCAD SHX Text
期

AutoCAD SHX Text
设

AutoCAD SHX Text
计

AutoCAD SHX Text
段

AutoCAD SHX Text
阶

AutoCAD SHX Text
工 程

AutoCAD SHX Text
2024-06

AutoCAD SHX Text
施工图

AutoCAD SHX Text
深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-01
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-02
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-03
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-04
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-05
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-06
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-07
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-08
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-09
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-10
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-11
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-12
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-13
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-14
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-15
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-16
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-17
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-18
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-19
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-20
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-21
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-22
	图纸和视图
	布局1


	深圳南山区奥特迅欧洲城宜家充电站二期施工图（供配电部分） 20240611-23
	图纸和视图
	布局1



