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港
路

已有双回10kV线路

已有10kV邻港三路江安支18#杆

本项目电源从10kV邻港三路

江安支18#杆（右线）T接

搭接采用并沟线夹，原杆上

无新增金具

新立10kV 01#电杆，φ190×12m，电缆由此下线

ZW20-12F/630-31.5kA（SOG）+隔离开关+避雷器

+互感器+计量箱

AB段：新建ZA-YJV₂₂-8.7/15kV-3×95，长123m

电缆沿新建1×2 φ150 PVC-C排管，长107m

新建JKLYJ-10kV-95，长3×10m

道
路
挡
墙

N

已有方杆

新建电杆

已有双回10kV架空线

新建10kV架空线

新建10kV电缆

箱变

柱上开关

图例

说明：

1、所有图纸应以最新版本为有效版本

2、电缆长度以最终实测为准。

4、进出线电缆在敷设中弯曲半径不小于电缆直径15倍要求。

5、本项目已经考虑电缆施工时由于电缆刚性自然曲折所增长的长度。

6、电缆终端处的金属铠装带、电缆中间对接头应与-60*6接地扁铁可靠连接，水

平接地扁铁及垂直接地极A3钢均采用热浸镀锌防腐处理，接地电阻在干燥季节不

大于4欧姆，接地施工除本图要求外应严格按现行国家规范施工实施。

7、图中箱变的位置为示意位置，确切位置请根据现场实际情况自行调整.

8、本工程电源从10kV邻港三路江安支18#杆（右线）T接搭接，经新建

JKLYJ-10kV-95（3×10m）至新立01#电杆。

本工程新立10kV计量终端杆φ190×12m新增设备：ZW20-12F/630A

-31.5kA、隔离开关、避雷器、互感器、计量箱。

9.本工程新建电缆新建ZA-YJV₂₂-8.7/15kV-3×95，长175m，沿新修通道及桥架敷

设。

10.本工程新建1250kV箱变一座,新增冷缩式电缆终端头2套。

百港国际酒店

A

B

C

BC段：新建ZA-YJV₂₂-8.7/15kV-3×95，长52m

电缆沿新建桥架（200×200）敷设，桥架长40m

30
m

30
m

22
m

10m

15m

12m

15m

14
m

施工完成后恢复至原路面，新建电缆沿通道敷设。

新建电缆由此进入地下室桥架

11、本工程新建1×2 φ150 PVC-C排管通道107m。通道长度以实际为准。

12、本工程新建电缆桥架（200×200）40m，桥架具体走向及长度应以现场实际

为准。

13、线路每30m及转角处设电力检查井，共新建5座。

电缆井

电缆桥架

新建1250kVA箱变

箱变10kV进线电缆由地下室桥架引入

电缆穿孔过楼板处应用防火涂料及做好防水堵漏工作

深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司
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装置

高压计量箱

 PT:10/0.1kV 0.2级

CT:75/5 0.2S级

XLJ-01

3*1.5(6)A

GW9-10/630A

ZW20-12F/630A-31.5kA

新建JKLYJ-95mm² 

 新建01#杆 Φ190*12m

ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 

10kV邻港三路江安支18号线（右线）

已有10kV线路

注：

1、高压进线加电磁锁,配备网门闭锁。

2、高压开关柜应具有：防止误分、误合断路器、防止带负荷拉合隔离、防止带电挂接地线、防止带

接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能。出线柜应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断

路器闭锁功能。高压出线柜装有分励脱口，当打开变压器室内网门或变压器超温时，脱扣器动作，负荷开关跳闸。

开关柜外形尺寸（宽X深X高）

开  关  柜  编  号

开  关  柜  型  号

低压进线柜

1824A

1250kVA

0-450V

2500/5

BH-0.66 2500/5，0.5；2000/5，0.2

规范

800X800X2200

1AA1

GGD

数量

1

4/3

1

1

备注

二次接线图

回路名称

穿管管径

低压电能表

出线编号

电压表

电流表

电流互感器

断路器脱扣机构

隔离开关

R≤4Ω

计算电流(A)

计算功率(kW)

额定负荷功率(kW)

1

1In=2500,Ir1=0.8In

RDW1-3200/3P

至
分
布
式
直
流
电
源

规范

800*800*2200 

1AA2

数量

HL1-100/4P

GGD

断路器 型号规格

N TMY-125X10

PE TMY-80X8

D,yn11

10±5%/0.4kV

SB(B)11-M-1250/10

规范 数量

1

1

1

1

规范 数量

1

1

1

1

800X800X2200

1AA3

GGD

规范

主母线A B C TMY-3(125*10)

600/5

BH-0.66 600/5

1AA3W-021AA3W-01

600/5

BH-0.66 600/5

600/5

BH-0.66 600/5

1AA3W-03

数量

RDM1-630H/3310-630A RDM1-630H/3310-630A RDM1-630H/3310-630A

1

1

1

1

规范

600/5

BH-0.66 600/5

1AA3W-04

数量

RDM1-630H/3310-630A

1

1

1

1

规范

600/5

BH-0.66 600/5

1AA4W-01

数量

RDM1-630H/3310-630A

1

1

1

1

HD13BX-1500/3

500KVAR 

业主提供

SVG

数量

备    注

二次接线图

回路名称

氧化锌避雷器

电  压  表

电压互感器

电  流  表

电流互感器

断路器操作机构

断  路  器

熔  断  器

隔离开关/负荷开关

开关柜外形尺寸（宽X深X高）

开  关  柜  编  号

开  关  柜  型  号

一

次

接

线

图

带电显示器

综合保护器

接地开关

HXGN2-12

规范 数量

HXGN2-12

规范 数量

主 母 线TMY-3(60*6)

分布式直流电源

机
械
+
电
气
闭
锁

A

XFZ194E-9S4

A

进线柜

1000*1000*2200

1AH02

GN19-12/630-20KA 1

DXN8D-T 1

HY5WS-17/50 3

800*1000*2200

1AH01

DXN8D-Q 1

HY5WS-17/50 3

保护柜

1VS1-12/630-31.5kA

JN15-12-31.5kA 1

LZZBJ9-10 100/5A 0.5/10P10 2

ATC监控屏

5*ATCSVG3(4)L0.4/100R

HY1.5W-0.28/1.3

HD13BX-1500/3

备用出线2出线1 出线3 出线4

分励脱扣 AC220 分励脱扣 AC220 分励脱扣 AC220 分励脱扣 AC220 分励脱扣 AC220

TC TC TC TC TC

XRNP-12/0.5

JDZ10-10 10/0.1kV 0.5 2

3

9、SVG采用奥特迅型号，业主提供，我司负责安装和接线（电源线采用50mm，地线采用16mm）。

10、箱变尺寸L*W:4750*2300*2800。

11、箱变二次信号上传后端，二次需按要求上传端子；我司增加以下监控元件：2个格锐电子 GR30-WS1-HF-C 温湿度控制器（监控变压器室和低压室）；

4个DC24V烟感（数量按实际，每个隔室一个）；5个中间继电器（线圈DC12V，触点AC220V）；1个华立XMT-288FC-II温度数显仪

（pt100转485输出，配套变压器上温控器使用）

12、业主提供的物料：蒸发变（配一个控制箱，安装于变压器室侧壁），4块二次监控板（用于二次上传，我司负责安装接线）

XFZ194E-9S4
XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1

XFZ800

规范

100/5

BH-0.66 100/5

数量

RDM1-125H/3310-100A

1

1

1

规范

75/5

BH-0.66 75/5

数量

RDM1-125H/3310-63A

1

1

1

出线6出线5

TC TC

XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1

监
控
电
源

场
地
电
源

1P
/1

6A

1P
/2

5A

1P
/2

5A

KT316T

GL-1000/3

1AA4W-02 1AA4W-03

4、低压进线柜框架断路器应配失压脱扣器、过流脱扣器及分励脱扣器；低压出线柜630A开关带AC220V分励脱扣，柜内预留端子，充电设备侧送过来无源硬接点信号。

5、箱变上部装1只警示灯，用于变压器高温和低液位报警，将接点引至端子，供客户控制箱接入；控制箱由客户提供，我司负责安装。

6、箱变安装2组风机（4只250FZY型号），分别由2只温控器控制，风机启动温度设为45℃，厂内设置好。

7、外壳采用彩钢板制作，门板颜色为绿色。

8、在箱式变内设一套分布式直流电源，箱式变高压开关采用电动操作，操作电源为DC220V,引自分布式直流电源；配电能质量监测装置。

BH-0.66 1000/5,0.5级

DTSD-541 1.5(6)A,带485通讯

XFZ800,带485通讯电能质量监控装置,带485通讯

13、二次图纸出来时给业主校核；

1P
/1

6A

4P
/5

0A

XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1 XFZ194I-9X1

规范

100/5

BH-0.66 100/5

数量

RDM1-125H/3310-100A

1

1

1

规范

75/5

BH-0.66 75/5

数量

RDM1-125H/3310-63A

1

1

备用备用

TC TC

1AA4W-04 1AA4W-05

75/5

BH-0.66 75/5

数量

RDM1-125H/3310-63A

1

1

1

1

备用

TC

1AA4W-06

1

1分励脱扣 AC220 1分励脱扣 AC220 1分励脱扣 AC220 分励脱扣 AC220 1

规范

1

分励脱扣 AC220 1

深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司
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